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НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЗАХИСНІ СПОРУДИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ
Методи випробування

CIVIL DEFENSE CONSTRUCTIONS
Test methods

Чинний від 2022–02–01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Цей стандарт установлює основні вимоги до проведення випробування (перевірки) інженерно-

технічних систем (вентиляції, опалення, водопостачання та водовідведення, електропостачання)
та системи протипожежного захисту, системи телекомунікацій (зв’язку) для встановлення експлуатаційної
придатності захисних споруд цивільного захисту під час їх уведення в експлуатацію. Не розповсюджу-
ється на: швидкоспоруджувані захисні споруди ЦЗ, на ЗСЦЗ, що знаходяться в експлуатації.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ
ДСТУ 2993–95 (ГОСТ 2933–93) Апарати електричні низьковольтні. Методи випробувань
ДСТУ 3891:2013 Безпека у надзвичайних ситуаціях. Терміни та визначення основних понять
ДСТУ 4319:2004 Повітряні фільтри для загальної вентиляції. Визначення характеристик фільтрації
ДСТУ 7525:2014 Вода питна. Вимоги та методи контролювання якості
ДСТУ EN 1634-1:2019 (EN 1634-1:2014 + A1:2018, IDT) Випробування дверних блоків, відкривних

віконних блоків та елементів будівельної фурнітури на вогнестійкість і димонепроникнення. Частина 1.
Випробування дверних блоків і відкривних віконних блоків на вогнестійкість

ДСТУ Б В.1.1-16:2007 Захист від пожежі. Повітропроводи. Метод випробування на вогнестійкість
(EN 1366-1:1999, NEQ)

ДСТУ Б В.1.1-36:2016 Визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок
за вибухопожежною та пожежною небезпекою

ДСТУ-Н Б В.1.2-18 Настанова щодо обстеження будівель і споруд для визначення та оцінки їх
технічного стану

ДСТУ Б В.2.2-6-97 (ГОСТ 24940-96) Методи вимірювання освітленості
ДСТУ-Н Б В.2.5-68:2012 Настанова з будівництва, монтажу та контролю якості трубопроводів

зовнішніх мереж водопостачання та каналізації
ДСТУ ГОСТ 5762:2004 Арматура трубопровідна промислова. Засувки на номінальний тиск

не більше PN 250. Загальні технічні умови (ГОСТ 5762-2002, IDT)
ДСТУ ГОСТ 31294:2018 (ГОСТ 31294-2005, IDT) Клапани запобіжні прямої дії. Загальні технічні

умови
ДСТУ ISO 7121:2010 Трубопровідна арматура. Крани сферичні сталеві загальнопромислової

призначеності. Технічні вимоги.(ISO 7121:2006, IDT)
ДСТУ EN 12266-1:2015 (EN 12266-1:2012, IDT) Арматура трубопровідна промислова. Випробування

металевих клапанів. Частина 1. Методи випробування під тиском та критерії приймання. Обов’язкові
вимоги
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ДСТУ EN 12266-2:2009 Арматура трубопровідна промислова. Випробування. Частина 2. Методи 
випробування та критерії приймання. Додаткові вимоги (EN 12266-2:2002, IDT) 

ДСТУ EN 12599:2005 Системи вентиляції та кондиціювання повітря. Процедури випробування 
та методи вимірювання під час здавання в експлуатацію систем вентиляції та кондиціювання повітря 
(EN 12599:2000, IDT).

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ 
У цьому стандарті вжито такі терміни:
— захисна споруда цивільного захисту, інженерно-технічні заходи цивільного захисту, надзвичайна 

ситуація, сховище, протирадіаційне укриття, укриття населення у захисних спорудах цивільного захисту 
згідно з [1] та ДСТУ 3891.

Нижче подано терміни, додатково вжиті у цьому стандарті, та визначення позначених ними понять. 

3.1 випробування 
Перевірка якості або заявлених характеристик матеріалів, виробів, обладнання, окремих конструк-

тивних елементів, систем в цілому 

3.2 програма випробувань 
Перелік передбачуваних до виконання заходів і робіт під час проведення випробувань 

3.3 технічний стан [складової частини] [системи]
Показник, що характеризує експлуатаційну придатність або працездатність об’єкта

3.4 інженерно-технічна система
Сукупність технологічно і структурно взаємопов’язаних інженерно-технічних засобів, обладнання 

та комунікацій захисної споруди цивільного захисту, призначених для виконання певного завдання

3.5 технологічні системи 
Комплекс обладнання і комунікацій, призначених для виконання завдань щодо функціонування 

захисної споруди цивільного захисту

3.6 оцінювання технічного стану 
Визначення та оцінювання фактичних значень контрольованих параметрів, що характеризують 

працездатність об’єкта і визначають можливість його подальшої експлуатації, реконструкції або необ-
хідність відновлення, посилення, ремонту

3.7 система забезпечення умов повітряного середовища
Сукупність технологічних пристроїв, призначених для забезпечення нормальних умов життєдіяль-

ності в захисній споруді цивільного захисту

3.8 захисно-герметичні пристрої 
Пристрої, призначені для захисту захисної споруди цивільного захисту від дії повітряної ударної 

хвилі, що забезпечують герметизацію приміщень спеціального призначення

3.9 фільтр-поглинач 
Засіб, призначений для очищення повітря від пилу, бойових отруйних, небезпечних хімічних, 

радіоактивних та біологічних речовин

3.10 тягонапоромір 
Прилад, призначений для вимірювання малих величин вакуумметричного або надлишкового тиску 

природного газу. 

4 ПОЗНАКИ ТА СКОРОЧЕННЯ
У цьому стандарті вжито такі познаки та скорочення:
ВІК  — вводи інженерних комунікацій;
ДЕС  — дизельна електростанція;
ЗГП  — захисно-герметичні пристрої;
ЗП  — захисні пристрої;
ЗСЦЗ  — захисна споруда цивільного захисту;
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ІТС  — інженерно-технічні системи;
КВП  — контрольно-вимірювальні прилади;
НС  — надзвичайна ситуація;
СЗНУВПС  — система забезпечення нормальних умов внутрішнього повітряного середовища; 
ФП  — фільтри-поглиначі;
ФВА  — фільтровентиляційні агрегати.

5 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
5.1 Випробування інженерно-технічних систем (перевірка) (далі — ІТС) ЗСЦЗ відповідно до роз-

роблених критеріїв здійснюють з метою комплексної перевірки для встановлення працездатності інже-
нерних систем та спеціального обладнання. 

5.2 Випробуванню (перевірці) підлягають: 
а) ІТС загального призначення:

— система водопостачання та водовідведення;
— СЗНУВПС (опалення, чиста вентиляція та кондиціювання);
— система енергопостачання;
— система протипожежного захисту;
— вводи інженерних комунікацій у захисних спорудах цивільного захисту;

б) спеціальне інженерне обладнання та системи життєзабезпечення: 
— система фільтровентиляції та регенерації повітря, їхнє окреме обладнання;
—  система герметизації: ЗГП та ЗП (захисно-герметичні та герметичні двері, ворота, ставні, 

противибухові пристрої, клапани надмірного тиску тощо, та їхнє окреме обладнання); 
— спеціальне обладнання систем водопостачання та водовідведення сховищ; 
—  система резервного енергопостачання (ДЕС), система забирання зовнішнього повітря 

та викиду відпрацьованого повітря.

5.3 Для оцінювання технічного стану ІТС та ЗСЦЗ в цілому проводять:
— випробування обладнання, механізмів, приладів і трубопроводів ІТС на працездатність під час 

експлуатаційних навантажень відповідно до їхніх паспортних даних;
— перевірку сховищ на герметичність. 

5.4 На підставі даних, отриманих під час випробування, визначають загальну експлуатаційну 
придатність закінчених будівництвом ЗСЦЗ.

6 ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ВИПРОБУВАННЯ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИХ 
СИСТЕМ ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

6.1 В результаті випробування (перевірки) ІТС ЗСЦЗ мають бути отримані вичерпні дані щодо:
— стану ІТС, обладнання та засобів життєзабезпечення;
— ЗП входів, ВІК; 
— стану технологічних систем та СЗНУВПС;
— загальної експлуатаційної придатності закінчених будівництвом ЗСЦЗ.

6.2 Основним завданням випробування та оцінювання технічного стану ІТС ЗСЦЗ є встановлення 
їхньої працездатності та надійності нормального функціонування.

6.3 Під час випробування (перевірки) ІТС ЗСЦЗ передбачено: 
— вивчення проєктної документації на будівництво ЗСЦЗ [2];
— вивчення наявної технічної та експлуатаційної документації обладнання ЗСЦЗ: проєктної 

документації ЗСЦЗ, технічних паспортів, робочих схем, актів монтажу, програм та актів проведення  
автономних і комплексних випробувань, журналів регламентних робіт, результатів попередніх 
перевірок тощо;

— виявлення візуальним методом зовнішніх пошкоджень та дефектів агрегатів та комунікаційних 
трас ІТС (вм’ятин, тріщин, корозії, пошкоджень лакофарбових покриттів, теплоізоляції, послаблення 
кріпильних вузлів тощо), а також причин їх виникнення; 

— визначення параметрів внутрішнього повітряного середовища;
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— встановлення гарантованого (технічного) та виробленого ресурсів ІТС в цілому та їхніх основних 
агрегатів згідно з паспортними даними та експлуатаційною документацією;

— встановлення відповідності паспортних та фактичних технічних характеристик агрегатів 
та вузлів ІТС, контрольно-вимірювальних і приладів управління, ЗП, комунікаційних трас вимогам 
проєктної та нормативної документації; 

— перевіряння функціонування ІТС та їхніх окремих агрегатів в усіх режимах, передбачених техніч-
ною документацією;

— оцінювання технічного стану ІТС в цілому, їхніх окремих агрегатів згідно з результатами виявлених 
пошкоджень і дефектів, перевірки функціонування ІТС та відповідності їхніх технічних характеристик, 
встановленим за результатами випробувань (перевірки) та відповідною проєктною документацією або 
визначеним заводом-виробником у відповідній технічній документації;

— надання пропозицій щодо складання акту готовності об’єкта, складеного відповідно до порядку [3].

6.4 У складі робіт щодо випробування (перевірки) ІТС ЗСЦЗ передбачається таке:
— проведення автономних випробувань (перевірки) ІТС відповідно до затверджених програм для 

уточнення кількісних значень обстежуваних параметрів систем та їхніх елементів;
— інструментальні та лабораторні дослідження контрольованих параметрів ІТС.

6.5 Критеріями для оцінювання технічного стану ІТС є відповідність проєктним значенням обстежува-
них параметрів ІТС та їхніх окремих елементів.

6.6 Результати випробування (перевірки) ІТС фіксують у дефектних відомостях, актах автономних 
випробувань, протоколах та актах обстеження.

7 МЕТОДИ ВИПРОБУВАННЯ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ  
ТА КОМУНІКАЦІЙ ЗАГАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 

7.1 Системи водопостачання та водовідведення
7.1.1 Випробуванню (перевірці) підлягають всі технічні засоби системи водопостачання, в тому 

числі протипожежного та водовідведення, сполучні комунікації, системи кріплення, електричні приводи, 
резервуари, вузли проходу комунікацій через лінії захисту або межі герметизації.

7.1.2 Випробування систем водопостачання та водовідведення проводять в цілому або окремо 
по підсистемах водопостачання та водовідведення.

7.1.3 Під час випробування (перевірки) необхідно встановити фактичний склад технічних засобів 
і комунікацій систем господарсько-питного та протипожежного водопостачання, а також їхні фактичні 
технічні характеристики для передбачених періодів (режимів) функціонування:

— загальну продуктивність, м3/год; 
— обсяги водопостачання споживачам, м3/год; 
— наявні напори у споживачів, Па; 
— температурні показники у споживачів, oC;
— біологічні, органолептичні та хімічні показники води по всій довжині від джерела водопоста-

чання до споживача — згідно з [10];
— тривалість відновлення протипожежного запасу води.
До системи водовідведення застосовні такі характеристики:
— загальна продуктивність, м3/год;
— фактичний обсяг водовідведення, м3/год.
7.1.4 Продуктивність, обсяги водопостачання, тиск (наявний напір), температурні показники вимі-

рюють приладами, встановленими на зазначених системах відповідно до проєктної документації. Біологічні, 
органолептичні та хімічні показники води оцінюють згідно з ДСТУ 7525.

7.1.5 Системи водопостачання та водовідведення вважають придатними до експлуатації у разі 
забезпечення таких умов:

— фактичні й паспортні характеристики елементів і технічних засобів систем водопостачання 
та водовідведення відповідають параметрам, передбаченим проєктною документацією, і допустимим 
показникам якості води;
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— залишковий ресурс технічних засобів в межах часу, необхідного для відновлення технічного 
ресурсу технічного засобу;

— фактичні норми водопостачання (водовідведення) не нижче норм водоспоживання, наведених 
в технічних паспортах водяної системи пожежогасіння, охолодження технічних і технологічних систем 
та інших водоспоживачів. 

7.1.6 Трубопроводи систем водопостачання та водовідведення випробовують на герметичність 
приладами для вимірювання тиску опресуванням випробувальним тиском. Порядок і послідовність 
проведення профілактичних випробувань технічних засобів регламентовано технічними умовами 
та інструкціями (паспортами) заводів-виробників. 

7.1.7 Системи водопостачання та водовідведення перевіряють перевіркою працездатності запір-
ної арматури, зворотних клапанів, насосів і трубопроводів.

7.1.8. Склад та місця установки пристроїв системи водопостачання та водовідведення мають 
відповідати проєктній документації.

7.1.9 Справність елементів системи водопостачання, водовідведення й опалення перевіряють випро-
буванням трубопровідної арматури, вентилів, засувок, кранів згідно з ДСТУ EN 12266-1, ДСТУ EN 12266-2. 
Технічна характеристика елементів системи водопостачання, водовідведення й опалення повинна відпо-
відати [13], ДБН В.2.5–64 [20], ДСТУ ГОСТ 5762, ДСТУ ГОСТ 31294, ДСТУ ISO 7121, ДСТУ-Н Б В.2.5–68 [12].

7.2 Системи забезпечення нормальних умов внутрішнього повітряного середовища
7.2.1 Випробуванню (перевірці) підлягають усі технічні засоби та агрегати СЗНУВПС, включаючи 

їхні комунікації та систему холодо- та теплопостачання.
7.2.2 Залежно від типу ЗСЦЗ випробування (перевірку) СЗНУВПС здійснюють як в цілому, так 

і по підсистемах, охоплюючи:
— централізовані й місцеві припливні та витяжні системи вентиляції;
— системи стисненого повітря для підтримки підпору (надлишкового тиску) повітря;
— системи централізованої та місцевої регенерації повітря;
— системи централізованої та місцевої очистки повітря;
— системи централізованого та місцевого опалення;
— холодо- та теплопостачання;
— інші підсистеми СЗНУВПС, якщо такі передбачено проєктною документацією.
Якщо під час випробування (перевірки) СЗНУВПС і підсистем, що входять до неї, виявлено пошко-

дження та дефекти окремих елементів (устаткування, агрегати і вузли, комунікаційні траси, КВП), такі 
елементи також підлягають випробуванню.

7.2.3 Випробування (перевірку) СЗНУВПС і належних до неї підсистем необхідно проводити 
з урахуванням фактичного складу обладнання та комунікаційних мереж. При цьому необхідно встано-
вити фактичні технічні характеристики підсистем за всіма контрольованими параметрами повітряного 
середовища, установленими проєктною та/або технічною документацією, як на вході в підсистему, так 
і на виході з неї, а саме: 

— продуктивність підсистеми вентиляції стосовно повітря (м3/год), системи опалювання (ккал/год);
— температурно-вологісний режим повітря (оC та %);
— тип і температурні параметри носія холоду;
— газовий склад повітря щодо кисню, двоокису вуглецю, а також шкідливих речовин і пилу в повітрі 

робочого середовища під час роботи ДЕС;
— інші контрольовані параметри, передбачені проєктною документацією, технічними паспортами 

та програмами автономних випробувань системи та її підсистем.
7.2.4 Контрольовані параметри технічних характеристик СЗНУВПС та підсистем знімають по вста-

новлених на них контрольно-вимірювальних приладах, які пройшли своєчасну повірку (калібрування), 
а також за допомогою інших приладів. 

7.2.5 СЗНУВПС вважається придатною до експлуатації у разі дотримання таких умов: 
— забезпечено проєктні та нормативні параметри внутрішнього повітряного середовища в примі-

щеннях, що обслуговуються;
— технічні характеристики всіх елементів (устаткування, агрегатів, вузлів, комунікаційних трас) 

відповідають вимогам проєктної документації та технічних паспортів.
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7.2.6 Принципова і просторова схеми СЗНУВПС, її геометричні розміри і прив’язка до позначок, 
місця установки і типи ЗП, необхідні для оцінювання фактичного стану СЗНУВПС, визначені відповідно 
до проєктної та експлуатаційної документації та звірені з даними, отриманими під час візуального огляду. 

7.2.7 Технічна характеристика обладнання СЗНУВПС має відповідати [21]. Методи випробування 
системи вентиляції, кондиціювання повітря та повітряних фільтрів проводять згідно з ДСТУ EN 12599, 
ДСТУ 4319, [24].

7.3 Система електропостачання
7.3.1 Випробуванню (перевірці) підлягають система електропостачання в цілому та її окремі 

підсистеми зовнішнього і внутрішнього електропостачання, агрегати і пристрої, розташовані в ЗСЦЗ 
і в наземних спорудах, що забезпечують їхнє функціонування, зокрема кабельні лінії та електропроводки; 
трансформатори, головні розподільні щити, розподільні щити та комплектні розподільні пристрої; 
перетворювачі струму та частоти; установки гарантованого електроживлення, комутаційні апарати, 
акумуляторні установки тощо.

7.3.2 Оцінювання технічного стану системи електропостачання, її підсистем, а також окремих 
агрегатів і пристроїв проводять за допомогою візуальних оглядів визначенням вхідних і вихідних значень 
робочих параметрів та паспортних технічних характеристик, а також проведенням їх технічної 
діагностики.

7.3.3 Під час візуального огляду системи електропостачання, її підсистем, агрегатів і пристроїв 
установлюють:

— відповідність паспортних характеристик агрегатів і пристроїв вимогам проєктної документації;
— наявність зовнішніх пошкоджень і дефектів в агрегатах, пристроях, електричних ланцюгах тощо;
— рівень мастила в агрегатах і відсутність його протікання через крани, ущільнення;
— стан ізоляції (відколи, тріщини); 
— цілісність заземлювальних провідників; 
— відсутність неприпустимого нагрівання контактних з’єднань; 
— наявність і стан спеціальних ЗП електрообладнання.
7.3.4 Під час випробування фактичних робочих параметрів системи (підсистеми) електропостачання, 

та їхніх фактичних технічних характеристик визначають:
— встановлену і споживану потужність, Вт;
— номінальну напругу, В;
— номінальний струм, А;
— номінальну частоту струму, Гц;
— коефіцієнт потужності;
— частоту обертання дизель-генераторів, об/хв;
— витрату мастила і палива дизель-генераторів, кг/год;
— середній ефективний тиск дизель-генераторів, Па; 
— параметри якості запасів палива і мастила (за останнім аналізом); 
— показники якості електроенергії по всій довжині мережі від джерел електроенергії до електроприй-

мачів на відповідність вимогам нормативних документів.
7.3.5 Потужність та якість електроенергії, що споживається, визначають прямим вимірюванням 

встановленими (штатними) або переносними приладами. У необхідних випадках використовують 
діагностичні стенди. 

7.3.6 Система електропостачання є придатною до експлуатації, якщо забезпечуються такі вимоги:
— фактичні характеристики системи (підсистеми) не нижче ніж передбачені проєктною докумен-

тацією, а також допустимі показники якості електроенергії; 
— час дії залишкового ресурсу електрообладнання має бути вп’ятеро більше ніж мінімально 

необхідно для відновлення його технічного ресурсу.
7.3.7 Електрообладнання механічного типу (електродвигуни, генератори, електроприводи) випро-

бовують віброшумовими діагностичними комплектами. 
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7.3.8 Електрообладнання немеханічного типу (трансформатори, кабельні лінії тощо) випробовують  
методами неруйнівного контролю (зовнішній огляд, замір електрофізичних характеристик ізоляції) 
з урахуванням часу експлуатації.

7.3.9 Комутаційну апаратуру обстежують візуально і перевіряють на працездатність. 
7.3.10 Порядок і послідовність проведення випробувань для різних типів технічних засобів регла-

ментовано відповідними технічними умовами та інструкціями (паспортами) заводів-виробників.
7.3.11 Візуальне обстеження електрообладнання всіх інших технічних систем охоплює перевірку:
— рівня мастила в маслонаповнених апаратах і відсутність протікання мастила, ущільнення;
— стану ізоляції (відсутність відколів, тріщин);
— стану заземлення електроустаткування; 
— відсутності неприпустимого нагріву контактних з’єднань;
— наявності захисних засобів.
7.3.12 Принципова і просторова схема системи, її геометричні розміри і прив’язка до позначок, 

місця установки і типи захисних пристроїв мають бути визначені відповідно до вимог проєктної 
документації.

7.3.13 Електрообладнання має відповідати [8], [9], [18]. Випробування електрообладнання необхідно 
проводити згідно з ДСТУ 2993 та [6].

7.4 Система протипожежного захисту
7.4.1 Випробуванню (перевірці) підлягають всі технічні засоби системи протипожежного захисту 

(автоматичні установки пожежогасіння та пожежної сигналізації, спеціального пожежогасіння, протипо-
жежного водопостачання, димовидалення). Оцінку пожежного навантаження визначають для кожного 
приміщення (елемента) ЗСЦЗ окремо. 

Систему протипожежного водопостачання та систему протипожежного захисту випробовують згідно 
з вимогами нормативних документів, технічних умов та вимогами заводів-виробників.

7.4.2 Перевірку заходів щодо пожежної безпеки ЗСЦЗ стосовно системи протипожежного захисту 
і величини пожежного навантаження в приміщеннях; організації протипожежного захисту; категорії 
приміщень за вибухопожежною та пожежною небезпекою проводять згідно з вимогами [11], [14], [16], 
[19], ДСТУ Б В.1.1-36:2016, ДСТУ-Н Б В.1.2-18.

7.4.3 Методи випробування елементів системи протипожежного захисту проводять згідно з вимо-
гами [19], ДСТУ Б В.1.1-16. 

7.5 Вводи у захисну споруду інженерних комунікацій 
7.5.1 Для визначення правильності виконання ВІК, кабелів та їхніх закладних частин ЗСЦЗ 

перевіряють:
— відповідність проєктній документації і правильність виконання вводів кабелів зв’язку, електрич-

них кабелів, вводів водопостачання, вводів вентиляції, вводів теплопостачання, а також комунікацій 
водопостачання, водовідведення;

— відповідність установлення спеціального обладнання (пристроїв), які фіксують положення 
запірних і регулювальних пристроїв та легкість керування ними;

— відповідність встановлення закладних частин для вводів кабелів, повітроводів, труб водопроводу 
та теплопостачання і випусків водовідведення (каналізації);

— відповідність наявності у закладних (трубчастих) частинах після укладання кабелів електро-
постачання та зв’язку заливки кабельною мастикою вільного простору (в інших вводах вільний простір 
всередині закладних частин заповнюється ущільнювальними прокладками). 

— складання акту щодо виконання вводів інженерних комунікацій, кабелів та їхніх закладних 
частин ЗСЦЗ.
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8 МЕТОДИ ВИПРОБУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ІНЖЕНЕРНОГО 
ОБЛАДНАННЯ ТА СИСТЕМ ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

8.1 Системи фільтровентиляції та регенерації повітря та їхнє окреме обладнання 
8.1.1 В системах, що працюють у першому (чиста вентиляція), у другому (фільтровентиляція) 

і третьому (регенерація) режимах вентиляції повітря, випробуванню (перевірці) підлягають: вентилятори 
припливних і витяжних систем, ФП, установки регенерації повітря, герметичні клапани, герметичні 
з’єднання повітроводів, повітрозабірні та витяжні канали, противибухові пристрої. 

8.1.2 Під час випробування приладів і пристроїв системи постачання повітря, зокрема фільтро-
вентиляційного комплекту і фільтровентиляційного агрегата (далі — ФВА) перевіряють:

— відповідність витрат повітря, що подається (виводиться) системами вентиляції в споруду 
(із споруди) та в кожне приміщення у всіх трьох режимах, проєктній документації, а також відповідність 
експлуатаційного підпору повітря нормативному;

— герметичність колонок фільтрів-поглиначів і повітроводів, що знаходяться під розрідженням 
до фільтрів-поглиначів;

— надійність роботи герметичних клапанів, особливо тих, які знаходяться у стані розрідження 
в режимах фільтровентиляції та регенерації повітря;

— роботу клапанів надмірного тиску.
8.1.3 Герметичність системи вентиляції з фільтрами для очищення від окису вуглецю зовнішнього 

повітря, колонками фільтрів-поглиначів, фланцевих і зварних з’єднань повітроводів, по яких проходить 
зовнішнє неочищене повітря (від місць забору зовнішнього повітря до герметичних клапанів), перевіряють 
за допомогою мильного розчину, для чого:

а) закривають всі герметичні двері і ставні на входах та в фільтровентиляційних камерах, а також 
герметичний клапан на витяжній системі із санвузлів;

б) закривають герметичні клапани на системах подачі повітря, за винятком герметичного клапана 
перед фільтрами-поглиначами, і герметичні клапани на всіх витяжних системах, за винятком клапана 
на системі, яка видаляє повітря із приміщень, що перевіряються;

в) вмикають витяжний вентилятор, який відсмоктує повітря із приміщення для людей, що укриваються;
г) закривають всі засувки, вентилі та пробкові крани на трубопроводах водопроводу, каналізації, 

підпоромірної лінії, вентиляції акумуляторних шаф та інших каналах, які пересікають лінію герметиза-
ції чистої зони;

д) обмащують мильним розчином всі фланцеві, зварні та інші з’єднання. Мильні бульки, які з’явились, 
вказують на місця просочування повітря.

8.1.4 Перевірку придатності ФП здійснюють візуальним оглядом та контрольним випробуванням 
(перевіркою). 

8.1.4.1 Під час візуального огляду перевіряють загальний опір і опір кожного ФП окремо. Також 
ФП перевіряють на цілісність оглядом його зовнішньої поверхні. Крім того, ФП перевіряють на відсутність 
пересипання, усадки шихти або на перевищення норм її зволоження зважуванням ФП.

8.1.4.2 Під час контрольних перевірок оцінюють захисні властивості ФП та перевіряють надійність 
фільтровентиляційних систем в цілому.

Випробування ФП проводять за допомогою етилмеркаптану (CAS номер 75-08-1) згідно з додатком А. 
Надійність фільтровентиляційної системи в цілому випробовують створенням визначеної концентрації 
парів імітатора (одоранта) отруйних речовин (етилмеркаптану). 

Місця порушення герметичності з’єднань повітроводів можна визначити за відхилом полум’я свічки 
за умови працюючих припливних вентиляторів (за винятком сховищ, які розташовані в підземних 
гірничих виробках).

8.1.5 Протипилові фільтри та передфільтри обстежують на наявність корозії металевих деталей 
та правильність їх підімкнення, а також цілісність металевих сіток. 

8.1.6 Справність герметичного клапана у ЗСЦЗ у двох режимах вентиляції перевіряють за допомогою 
нашатирного спирту (CAS номер 7664-41-7). В повітроводі перед закритим клапаном у напрямку руху 
повітря необхідно просвердлити отвір діаметром від 6 мм до 8 мм, закрити всі, крім одного (найближчого 
до клапана), припливні отвори та ввімкнути систему вентиляції, потім у просвердлений отвір приснути 
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пульверизатором від 50 г до 75 г нашатирного спирту. Відсутність запаху аміаку в найближчому приплив-
ному отворі (за клапаном) підтверджує герметичність клапана. Після проведення випробування отвір 
закладають.

8.1.7 Клапан надмірного тиску перевіряють просвічуванням його з боку тамбура в неосвітлене примі-
щення сховища. Клапан вважається герметичним, якщо на неосвітленому боці по периметру прилягання 
тарелі до сідла світла не видно.

8.1.8 Способи виявлення характерних дефектів ФП наведено в таблиці А.1 додатка А. 
8.1.9 Засоби контролювання для перевірки ФВА та їх технічні характеристики наведено в таблиці А.2 

додатка А. 
8.1.10 Всі результати оглядів і випробувань (перевірок) ФП заносять у формуляри ФВА (додаток Б.1) 

та реєструють у робочих журналах (додаток Б.2). 
За потреби, на підставі зареєстрованих результатів вимірювання оформлюють акт оцінки якісного 

стану ФВА (додаток Б.3) у двох примірниках. 
В акті повинно бути вказано: формулярні дані випробовуваних ФП та їх кількість, дати випро-

бувань та номери аналізів, результати випробування за всіма показниками, висновки про якість ФВА 
в цілому.

8.1.11 Загальну працездатність системи повітропостачання перевіряють під час її запуску та роботи 
протягом нетривалого часу.

8.2 Система герметизації (захисно-герметичні та герметичні ворота, ставні, противибухові 
пристрої, клапани надмірного тиску тощо) та їхнє окреме обладнання 

8.2.1 Обстеженню на герметичність підлягають: 
— ворота і затвори захисно-герметичні та герметичні;
— двері захисно-герметичні та герметичні;
— ставні захисно-герметичні та герметичні;
— ЗГП системи шлюзування та ІТС (клапани-відсікачі, клапани надлишкового тиску, гермоклапани, 

регулювальні заглушки, дроселі, шибери, регульовані решітки тощо);
— запірна (запобіжна) арматура систем водопостачання і водовідведення;
— механізми та елементи управління в ручному та автоматичному режимах.
8.2.2 Роботи з перевірки герметичності ЗГП сховищ та елементів системи шлюзування охоплюють:
— ознайомлення з проєктною, робочою та експлуатаційною документацією;
— встановлення відповідності типу і марки ЗГП, передбаченим у проєктній документації;
— виявлення видимих пошкоджень і дефектів встановлених ЗГП системи шлюзування й газо-

повітряної мережі та ВІК;
— перевірка ЗГП на працездатність;
— загальна перевірка ЗСЦЗ на герметичність.
8.2.3 Під час випробування (перевірки) на герметичність ЗГП системи шлюзування, ІТС, ВІК 

та їхніх елементів встановлюють: 
— відповідність фактично змонтованих ЗГП та їхніх елементів вимогам проєктної документації; 
— відповідність фактичного геометричного положення ЗГП та їхніх елементів положенню і монтаж-

ним допускам, установленим в проєктній документації та технічних паспортах;
— наявність пошкоджень зовнішніх поверхонь (вм’ятини, тріщини, розриви, корозія, відшарування 

і пошкодження лакофарбового покриття тощо);
— стан гумових ущільнювачів дверей, люків, клапанів та інших ЗГП (тріщини, еластичність, приля-

гання до комінгса), а також сальникових ущільнень, герметизувальних покриттів ВІК та їхніх елементів;
— функціонування ЗГП системи шлюзування, газоповітряної мережі, а також їхніх механізмів 

управління в ручному та автоматичному режимах;
— герметичність ЗГП системи шлюзування, інженерно-технічних систем, елементів по контурах 

герметизації;
— стан закладних деталей і примикань ЗГП до будівельних конструкцій. 
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8.2.4 Надійність і зручність зачинення дверей, надійність кріплення гумового ущільнення, щільність 
примикання дверних полотен до коробок і ступінь перекриття регулювальними пристроями перерізів 
повітроводів перевіряють згідно з [7].

Перелік робіт щодо випробування на герметичність захисно-герметичних і герметичних дверей, 
воріт, ставень сховищ наведено у додатку В.1.

8.2.5 Противибухові пристрої випробовують (перевіряють) відповідно до технічних умов, затвер-
джених виробником. 

8.3 Автономне джерело енергопостачання
8.3.1 Випробуванню (перевірці) підлягають дизель-електростанції (далі — ДЕС) в цілому, 

та її окремі елементи. 
8.3.2 Під час випробування вивчають стабільність вихідних параметрів дизель-генераторів та їхню 

відповідність розрахунковим значенням, уточнюють експлуатаційні регулювання і норми витрати 
паливно-мастильних матеріалів, виявляють найбільш характерні приховані дефекти, визначають 
показники надійності.

8.3.3 Під час візуального огляду обладнання ДЕС встановлюють:
— рівень мастила в картерах або масляних баках;
— рівень мастила у витратних ємностях;
— рівень мастила в ємностях автономного запасу мастила;
— рівень палива у паливних баках;
— рівень палива в ємностях автономного запасу палива;
— рівень охолоджувальної рідини (води, антифризу) в ємності для охолодження ДЕС;
— стан дюрітових з’єднань;
— відсутність протікання мастила, палива, охолоджуваної рідини (води);
— цілісність кабельних з’єднань;
— цілісність заземлювальних провідників;
— стан ізоляції;
— цілісність і ступінь зносу щіток системи збудження синхронних генераторів;
— наявність і стан засобів запуску;
— наявність тиску повітря в пускових балонах або стан стартерних акумуляторних батарей;
— стан акумуляторних батарей системи комплексної автоматизації ДЕС.
8.3.4 Під час контролювання вихідних параметрів здійснюють такі вимірювання:
— годинну витрату палива і мастила під час роботи ДЕС по навантажувальній характеристиці;
— тривалість перехідного процесу у разі досягнення 100%-го навантаження по напрузі та частоти 

струму;
— величину відхилу напруги в сталому і перехідному режимі;
— усталений відхил частоти;
— коефіцієнт несиметрії;
— коефіцієнт несинусоїдності.
8.3.5 Додатково проводять вимірювання стану розрідження на всмоктуванні та протитиску 

на випуску ДЕС і вимірювання параметрів додаткового обладнання: насосів перекачування палива 
та мастила, водяних насосів, компресорів системи пуску тощо. Візуально перевіряють задимленість 
роботи дизель-електростанції.

8.3.6 Під час випробування ДЕС перевіряють:
— щільність з’єднання трубопроводів усіх систем і відсутність підтікань у вентилях, насосах 

та ємностях;
— герметичність систем газовикиду і повітрозабору;
— ручне управління дизель-генератором з місцевого пульта;
— надійність зупинки агрегату стоп-пристроєм;
— регулювання числа обертів;
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— температуру рідини першого контуру охолодження і мастила;
— роботу систем подачі палива та мастила;
— роботу системи видалення тепла від вузла охолодження.
ДЕС перевіряють запуском дизель-агрегата і випробуванням його під навантаженням  

протягом 30 хв.

8.4 Перевірка сховищ на герметичність 
8.4.1 Ступінь герметичності сховища визначається відповідно до показників кількості (об’єму) 

повітря, що подається системою вентиляції геометричних параметрів внутрішніх приміщень, що знахо-
дяться у зоні герметизації. Під час визначення підпору повітря необхідно враховувати кількість повітря, 
що подається у сховище. 

8.4.2 Герметичність сховища перевіряють в такій послідовності:
а) закривають всі вхідні двері, ставні і люки; стопорять клапани надмірного тиску, закривають герме-

тичні клапани і заглушки на повітроводах витяжних систем, перекривають засувки на каналізаційній 
мережі, заповнюють водою сифони каналізаційних приладів і санітарних пристроїв;

б) включають у роботу припливну систему вентиляції, відрегульовану на задану проєктною докумен-
тацією продуктивність і за продуктивностю вентиляторів визначають кількість повітря, що подається 
у сховище;

в) вимірюють підпір повітря в сховище тягонапороміром або іншим придатним для цього приладом. 
Засоби контролювання та використання вимірювальних приладів для перевірки герметичності наведено 
в таблиці В.2 додатка В. 

У всіх випадках заміряна величина підпору повітря повинна бути не менше значення, вказаного 
на графіку оцінки герметичності (рис. 1) або величини підпору, яку визначають за формулами:

1) для сховищ із звичайною герметичністю (в одиницях СІ)

 

1,6
L

P 137,3 ,
F
 

Δ ≥  
    

(1)

де  Р — підпір повітря в сховищі, Па;
те саме, в одиницях МКГСС (метр, кілограм-сила, с);

 

1,6
L

P 14 ,
F
 

Δ ≥  
    

(2)

де  Р — підпір повітря в сховищі, кг/м2 (мм вод. ст.);

2) для сховищ з підвищеною герметичністю (в одиницях СІ)

 

2
L L

P 119,6 +194,2 ,
F F
 

Δ ≥  
    

(3)

те саме, в одиницях МКГСС (метр, кілограм-сила, с)

 

2
L L

P 12,2 +19,8 ,
F F
 

Δ ≥  
    

(4)

де  L — подача повітря припливної системи вентиляції, м3/год;
 F — площа огорож по внутрішньому контуру герметизації, м2.
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Умовні познаки:
1 —  нормативна крива підпорів повітря 

в сховищах із звичайною герметичністю;
2 —  те саме з підвищеною герметичністю.

Рисунок 1 — Графік для оцінки герметичності сховищ

Якщо величина заміряного підпору повітря менше ніж визначена згідно з графіком або форму-
лами (1) та (3), місця підвищеного витоку повітря виявляють за відхилом полум’я свічки або за допо-
могою мильної плівки. В такому випадку перевіряють притвори герметичних пристроїв (дверей, люків, 
клапанів тощо), примикання коробок дверей і ставень до огороджувальних конструкцій, ущільнювачі 
клинових засувів та зовнішнього сальника вала механізму задраювання редукторного типу, місця 
проходження через огороджувальні конструкції вводів комунікацій і встановлення інших закладних 
деталей, стики збірних залізобетонних елементів.

Контроль за підпором повітря здійснюють за допомогою тягонапороміра, сполученого з атмосферою 
водогазопровідною оцинкованою трубою діаметром 15 мм із запірним пристроєм.

Вивід труби від тягонапороміра в атмосферу проводять у зону, в якій відсутній вплив потоків повітря 
під час роботи систем вентиляції сховища. Тягонапоромір встановлюють у вентиляційній камері.

8.4.3 Випробування систем вентиляції на спроможність підтримки встановлених величин надмір-
ного тиску (підпору) повітря у режимах фільтровентиляції та регенерації повітря проводять у такому 
порядку:

а) для випробування системи вентиляції в режимі фільтровентиляції вмикають систему припливної 
вентиляції режиму фільтровентиляції та систему витяжної вентиляції, при цьому відповідні герметичні 
клапани повинні бути відкриті, а клапани надлишкового тиску — вільні. Величина підпору повітря 
в сховище повинна складати не менше ніж 50 Па;

б) для випробування системи вентиляції в режимі регенерації повітря вмикають систему підтри-
мання підпору повітря режиму регенерації повітря. Решта систем не працює, при цьому повинні бути 
закриті всі герметичні клапани на витяжних системах, застопорені в закритому положенні клапани 
надмірного тиску в тамбурах входів. Величина підпору повітря в сховищі має бути не менше ніж 20 Па.

8.4.4 Перевіряють улаштування аварійних шахтних виходів сховища, підсипку землі по покриттю 
сховища, товщину термоізоляційного шару ділянок стін, які не засипані ґрунтом і виступають над поверхнею 
землі, та розташування повітрозаборів чистої вентиляції і фільтровентиляції, а також конструкцій шахт 
витяжної вентиляції. 

∆P, Па

1

2

L/F, м3/м2 · год)

1 400

1 200
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9 МЕТОДИ ПЕРЕВІРКИ ТЕХНОЛОГІЧНИХ СИСТЕМ  
ТА УМОВ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ НАСЕЛЕННЯ

9.1 Технологічні системи
9.1.1 Перевірці підлягають засоби зв’язку, оповіщення, інформаційного забезпечення, автомати-

зовані системи управління тощо.
9.1.2 Під час візуального огляду встановлюють:
— наявність і характер пошкоджень та дефектів агрегатів, пристроїв та кабельно-провідникової 

розводки;
— працездатність підсистем (перевірка їхнього функціонування в передбачених проєктною докумен-

тацією режимах);
— наявність і комплектність запасних частин, інструментів, приладдя;
— стан каркаса (кожуха) і передніх панелей елементів (відсутність механічних пошкоджень, порушення 

фарбування і написів); 
— надійність кріплення елементів (блоків) в каркасі (кожусі); 
— стан органів управління, вбудованих вимірювальних приладів і шкали налаштування (надійність 

кріплення, чіткість фіксації, плавність обертання);
— наявність і справність ковпачків сигнальних лампочок, тримачів, запобіжників; 
— надійність підімкнення антен, сполучних кабелів і заземлення;
— справність запобіжників і їх відповідність номіналам.
9.1.3 Працездатність систем перевіряють відповідно до технічної документації. За потреби перевіряють 

справність окремих технологічних систем на відповідність вимогам технічної документації.
9.1.4 Електричні параметри та характеристики технологічних систем перевіряють на відповідність 

нормам технічних умов, визначеним у технічній документації. Для систем з простроченим терміном 
служби допустимі незначні відхили окремих параметрів і характеристик від норм технічних умов в тому 
випадку, якщо вони не впливають на здатність систем виконувати задані функції.

9.2 Умови життєдіяльності населення
9.2.1 Метою обстеження умов життєдіяльності є оцінка середовища перебування населення, 

а також наявності, стану та укомплектованості ЗСЦЗ обладнанням ІТС, майном, матеріалами, засо-
бами колективного та індивідуального захисту, необхідними для забезпечення нормативних умов 
перебування населення, що підлягає укриттю в ЗСЦЗ, у всіх передбачених проєктною документацією 
режимах експлуатації [4], [5], [17], [25].

9.2.2 Обстеженню підлягають усі приміщення для розміщення обладнання ІТС, службові та соціально-
побутові приміщення (пункти харчування, медичні пункти, приміщення для розміщення населення, яке 
підлягає укриттю, санітарні пропускники, душові, санвузли тощо).

9.2.3 Під час обстеження умов для перебування населення в ЗСЦЗ ураховують такі чинники:
— соціально-побутові;
— мікрокліматичні;
— санітарно-гігієнічні;
— хіміко-біологічні;
— захищеність населення, що підлягає укриттю від засобів ураження.
9.2.4 Під час обстеження соціально-побутових умов перебування населення в ЗСЦЗ встановлюють:
— відповідність складу і об’ємно-планувальних рішень службових і соціально-побутових приміщень 

вимогам проєктної документації та нормативних документів;
— відповідність ергономіки робочих місць та оснащеності приміщень вимогам проєктної документації 

та нормативних документів. 
9.2.5 Під час обстеження мікрокліматичних чинників встановлюють:
— відповідність температурно-вологісного режиму в приміщеннях вимогам проєктної документації 

та нормативних документів;
— наявність та технічний стан систем вентиляції, кондиціювання, опалення та водопостачання;
— відповідність фактичної продуктивності підсистем системи забезпечення умов повітряного 

середовища вимогам проєктної документації та нормативних документів. 
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9.2.6 Під час обстеження санітарно-гігієнічних умов встановлюють:
— відповідність вимогам проєктної документації та нормативних документів стану санітарного 

пропускника, медичного пункту, душових, санітарних вузлів та встановленого обладнання; 
— технічний стан робочого та аварійного освітлення та відповідність освітленості вимогам 

ДСТУ Б В.2.2-6. 
9.2.7 Під час перевірки хіміко-біологічних умов перебування населення, яке підлягає укриттю 

в ЗСЦЗ згідно з [7] установлюють:
а) відповідність газового складу повітря всередині ЗСЦЗ і засобів його контролю 
(допустимі рівні газового складу повітря забезпечуються утворенням нормативного надмірного тиску 

(підпору) усередині ЗСЦЗ. У режимі фільтровентиляції підпір має бути на рівні не нижче ніж 50 Па, у режимі 
чистої вентиляції підпір не нормується, але приплив повітря має перевищувати витяжку);

б) вміст у повітрі вуглекислого газу 
(вміст у повітрі вуглекислого газу визначають газоаналізаторами. Місця виміру параметрів повітря 

вибирають з урахуванням особливостей планування ЗСЦЗ. Виміри в приміщеннях площею більше ніж 
300 м2 проводять в центрі у чотирьох точках, максимально віддалених від центру. У ЗСЦЗ, розташо-
ваних у гірничих виробках, виміри необхідно проводити через кожні 100 м);

в) ступінь радіоактивного забруднення в районі розміщення і всередині ЗСЦЗ 
(для виявлення радіоактивного забруднення в районі розміщення і всередині ЗСЦЗ використовують 

дозиметричні прилади (дозиметри, дозиметри-радіометри);
г) ступінь забруднення небезпечними хімічними речовинами на поверхні землі в районі розташу-

вання ЗСЦЗ та її приміщень 
(для виявлення забруднення можуть бути застосовані військові прилади хімічної розвідки, у разі 

виявлення забруднення небезпечними хімічними речовинами ці території підлягають терміновій дегазації);
д) відповідність вимогам проєктної документації складу, продуктивності, та технічного стану засобів 

очищення і регенерації повітря в усіх режимах функціонування ЗСЦЗ;
е) відповідність вимогам проєктної документації складу, продуктивності та технічного стану фільтрів 

і бактерицидних установок в системах водопостачання і водовідведення, а також у рециркуляційних 
системах вентиляції; 

ж) наявність, комплектність та стан засобів індивідуального захисту (для протирадіаційних укриттів, 
розташованих у зонах можливого хімічного забруднення). 

9.2.8 Під час оцінювання умов перебування населення у ЗСЦЗ необхідно враховувати результати 
випробування систем шлюзування, створення підпору (надлишкового тиску) і пожежної безпеки.

10 ВИМОГИ БЕЗПЕКИ 
10.1 До випробування (перевірки) допускаються особи, які пройшли інструктаж з техніки безпеки 

щодо випробування ІТС.

10.2 Додаткові заходи з техніки безпеки, що пов’язані зі специфікою проведення випробування, 
мають бути передбачені у технологічних картах або в програмах робіт.



ДСТУ 9107:2021

15

ДОДАТОК А 
(довідковий)

ВИПРОБУВАННЯ ФІЛЬТРІВ-ПОГЛИНАЧІВ

А.1 Перед випробуванням необхідно перевірити наявність та стан прокладок в з’єднанні ФП із пові-
троводами, затягнути фланці без болтових з’єднань, оглянути з’єднувальні гумові муфти та закріпити 
хомути на них. Закривають повністю здвоєний герметичний клапан або запірний клапан ФВА і вмикають 
агрегат. При цьому витратомір (покажчик витрати повітря) не має показувати значень.

Далі встановлюють здвоєний герметичний клапан на режим фільтровентиляції. Перевіряють 
по пристрою вимірювання відповідність фактичних показників подачі повітря номінальній продуктив-
ності ФВА.

А.2 Перевіряють повітроводи ФВА, для чого за допомогою анемометра визначають лінійну швидкість 
повітря в огорожному повітроводі (оголовку) ФВА і розраховують годинну витрату повітря. Для цього 
необхідно визначити площу перерізу повітроводу (оголовка) і помножити її на одержану швидкість. 

Примітка. Наприклад, у повітроводі діаметром 0,1 м (площа перерізу = 0,0314 м2), під час роботи ФВА повітря рухається 
із швидкістю 2,5 м/сек. В цьому випадку годинна витрата складає — 2,5 · 0,0314 · 3 600 = 280 м3 повітря на годину.

Отримана величина не повинна відрізнятися від продуктивності ФВА більш ніж на 15%. Якщо відхил 
більший, необхідно прочистити повітроводи (оголовок) або вжити заходи щодо ліквідації підсосу повітря.

А.3 Випробування одорантом (парами етилмеркаптану) починають з перевірки справності агрегата 
в цілому. За проскакування парів імітатора через ФВА перевіряється кожний ФП окремо. Непридатні ФП 
вибраковують.

Для послідовної перевірки кожного з ФП колонки необхідно від’єднати повітроводи від вихідних 
отворів всіх ФП, окрім випробовуваного; у роз’єми поставити глухі прокладки і знову приєднати повітро-
води. При цьому витрата повітря встановлюється відповідно до продуктивності ФП, що перевіряється.

А.4 Безпосередньо перед перевіркою необхідну кількість одоранта (етилмеркаптану) наливають 
у кювету і поміщають в огорожений повітровод ФВА, що працює в режимі фільтровентиляції. Якщо доступ 
до повітроводу з боку шахтного колодязя (оголовка) ускладнений, то кювету розміщують безпосередньо 
в повітрозабірний оголовок за щонайближчої відстані до повітроводу. При цьому норму витрати етил-
меркаптану збільшують вдвічі.

Примітка. Концентрація парів імітатора, що вимагається для випробування, створюється випаровуванням його із кювети певних 
розмірів. Поверхня випаровування (площа кювети) за плюсової температури зовнішнього повітря має бути близько 200 см2.

За температури нижче ніж 0 oС для випаровування одоранта (етилмеркаптану) застосовують дві кювети. Площа кожної кювети 
200 см2. Витрата імітатора у всіх випадках має складати приблизно 3 мл на кожний фільтр-поглинач продуктивністю 100 м3/год. 

Наприклад, для випробування агрегата ФВА за температури зовнішнього повітря 10 oС необхідно налити близько 10 мл етилмеркаптану 

в одну кювету, а за температури мінус 5 oС — у дві кювети.  
Кювети вказаних розмірів можуть бути виготовлені з листового заліза. Крім того, можуть застосовуватися кювети, виготовлені 

з різних пластмас і скла.

А.5 Контроль за моментом проскакування одоранта (парів етилмеркаптану) в сховище ведеться 
за характерним запахом протягом 10 хв від початку випаровування речовини. Якщо протягом цього 
часу одорант (пари етилмеркаптану) не проник у сховище, то шихтова частина ФВА вважається справною.

А.6 У разі виявлення в сховищі запаху одоранта (етилмеркаптану), що свідчить про несправність 
шихти ФП, необхідно негайно закрити запірний клапан комунікації, що підводить, і вимкнути агрегат.  
За наявністю обвідної (запасної) лінії, що має інший повітрозабірний оголовок, ФВА перемикають 
на цю лінію і використовують в режимі чистої вентиляції для провітрювання приміщення.

А.7 Після провітрювання сховища до зникнення запаху, перевіряють кожний ФП агрегата окремо 
згідно з наведеною вище процедурою. Решту ФП, окрім випробовуваного, заглушають постановкою 
прокладок у вихідних отворах ФП (у колекторному з’єднанні). Найчастіше виявляється несправним 
нижній ФП колонки. Одорант (етилмеркаптан), що залишається в кюветах після випробування, 
спалюють. Категорично забороняється вносити одорант (етилмеркаптан) (у будь-якій тарі) у сховище, 
фільтровентиляційні установки, якого підлягають контрольній перевірці.

А.8 Особам, безпосередньо зайнятим роботою з одорантом (етилмеркаптаном), забороняється захо-
дити у сховище під час проведення контрольної перевірки.

Найбільш характерні дефекти ФП та способи їх виявлення наведено у таблиці А.1. 
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Таблиця А.1 — Найбільш характерні дефекти ФП та способи їх виявлення
№ 
з/п Найменування дефекту Зовнішній прояв дефекту Спосіб виявлення дефекту

1 2 3 4

1

Наскрізне іржавіння 
оболонки ФП

Наявність осередкової  
або суцільної іржі по закатних 
кільцях, кришці або днищу ФП

Дефект виявляється під час натиснення 
викруткою на місце, покрите іржею. У разі 
глибокого ржавіння відбувається деформація 
(прогинання) оболонки або її прокол

2

Деформація 
(зминання)  
оболонки ФП

Наявність вм’ятин завглибшки  
30 мм

Глибину вм’ятин визначають за допомогою 
2-х лінійок. Одну з них прикладають  
до поверхні утворюючої оболонки, а іншу 
опускають в поглиблення перпендикулярно 
до першої лінійки

3

Пересипання  
або усадка шихти

Не наявний Під час перевертання  
або струшування ФП всередині чутний шум 
вугілля, що пересипається. Окремі зерна 
можуть висипатися з вихідного отвору ФП

4

Перезволоження 
(затоплення) ФП 
водою

Вага ФП перевищує норму.  
На внутрішній стороні донної 
кришки видимі підтьоки води. 
Внутрішній перфорований 
циліндр покритий іржею. Колір 
фільтрувального картону сірий, 
жовтуватий, чорний, на картоні 
можуть бути видимі підтьоки  
від води (розводи) та іржаві плями

Зважують ФП: вага із заглушками не повинна 
перевищувати гранично допустиму вагу. 
Фігурним ключем від’єднують донну заглушку 
нижнього ФП і оглядають її. За допомогою 
переносної лампи або ліхтарика оглядають 
через вхідний отвір фільтрувальний матеріал  
і перфорований циліндр

5

Прорив 
фільтрувального 
матеріалу, 
грудкування шихти

ФП має підвищений або знижений 
опір. При цьому відхил складає 
не менше ніж 20% від величини 
опору, вказаної в маркованні. 
Фільтрувальний картон на згинах 
має тріщини та розриви

Вимірюють опір ФП. Оглядають поверхню 
фільтрувального матеріалу, особливо місця, 
прилеглого до торців касети протидимного 
фільтра

Таблиця А.2 — Засоби контролювання для перевірки фільтровентиляційного агрегата
Найменування

приладу Метрологічні характеристики Найменування вимірювальної величини

Секундомір
СОПпр-2а-3

діапазон вимірювання 0,2 с — 30 хв
похибка вимірювання Δ = ±1,6 с

Захисна потужність 
фільтровентиляційного агрегата

Анемометр АПР-2

діапазон вимірювання від 0,2 м/с до 20 м/с

похибка вимірювання ±(0,2 + 0,05 · V) м/с  
(де V — вимірювання швидкості вітру)

Швидкість потоку повітря
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ДОДАТОК Б
(довідковий) 

ОФОРМЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИПРОБУВАННЯ  
ФІЛЬТРОВЕНТИЛЯЦІЙНИХ АГРЕГАТІВ

Б.1 Дані, що наводяться в формулярі 
Б.1.1 Найменування та шифр місця розміщення. 
Б.1.2 Дата монтажу.
Б.1.3 Номінальна продуктивність, м3/год.
Б.1.4 Опір, мм вод. ст. (згідно з результатами випробування (перевірки)).
Б.1.5 Кількість та марка ФП, що входять в агрегат.
Б.1.6 Звідки і коли поступили.

Таблиця Б.1 — Марковання фільтрів-поглиначів

№ з/п Рік виготовлення, 
виробник

Номер партії  
та порядковий номер 

ФП

Початкова вага 
ФП Опір ФП Дата монтажу Примітка

1

Таблиця Б.2 — Облік роботи ФВА

Дата

Тривалість роботи в годинах
Продуктивність,  

м3/год
Опір,  

мм вод. ст.
Підпір в споруді,  

мм вод. ст.

Виявлені 
несправності,  

їх причини і відмітка 
про усунення

Приміткарежим чистої 
вентиляції

режим 
фільтро-

вентиляції

Таблиця Б.3 — Результати оглядів і контрольних перевірок ФП

Дата огляду 
(перевірки)

Результати огляду (перевірки) Розпис особи, 
що проводила огляд 

(перевірку)
виявлені дефекти ФП  
та їх можливі причини

вжиті заходи щодо усунення 
несправностей

Формуляр заповнюється на кожний фільтровентиляційний агрегат, встановлений у ЗСЦЗ, на підставі 
даних технічних оглядів, контрольних перевірок, обліку роботи ФВА і даних, приведених у маркованні 
фільтрів-поглиначів.

Б.2 Дані, що наводяться в журналі обліку контрольних перевірок фільтровентиляційного 
агрегата в ЗСЦЗ 

Б.2.1 Дата перевірки.
Б.2.2 Балансоутримувач та адреса ЗСЦЗ.
Б.2.3 Марковання ФП.
Б.2.4 Результати огляду та перевірки.
Б.2.5 Висновки. 
Б.2.6 Дата та номер акта.
Б.2.7 Примітка.

Б.3 Дані, що наводяться в акті оцінки якісного стану ФВА
Б.3.1 Мета проведення перевірки.
Б.3.2 Нормативно-технічна та методична документація, відповідно до якої проводилися дослі-

дження і був наданий висновок.
Б.3.3 Власник майна.
Б.3.4 Адреса ЗСЦЗ.
Б.3.5 Посада, прізвище, ім’я, по батькові осіб, що проводили перевірку (склад комісії).
Б.3.6 Результати контрольної перевірки.
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ДОДАТОК В
(обов’язковий)

ПЕРЕВІРКА НА ГЕРМЕТИЧНІСТЬ ЗАХИСНО-ГЕРМЕТИЧНИХ  
І ГЕРМЕТИЧНИХ ДВЕРЕЙ, ВОРІТ, СТАВЕНЬ 

В.1 Перелік робіт з перевірки на герметичність захисно-герметичних і герметичних дверей, 
воріт, ставень 

а) відчинення дверей (воріт, ставень);
б) протирання вологою ганчіркою гумового ущільнення і контактної поверхні комінгса;
в) протирання гумового ущільнення і комінгса насухо;
г) зачинення і щільність прилягання гумового ущільнення дверей (воріт, ставень);
д) відчинення дверей (полотна воріт, ставень) та огляд на контактній поверхні комінгса крейдового 

розчину, що має бути чітким і безперервним із мінімальною шириною відбитка;
е) вилучення з поверхні комінгса і гумового ущільнення слідів крейдового розчину;
ж) регулювання механізму прилягання гумового ущільнення дверей або рихтування полотна у разі 

виявлення нещільного прилягання гумового ущільнення. Оглянути поверхню ущільнення, яка має бути 
рівною, без тріщин та інших ушкоджень. Несправне гумове ущільнення підлягає заміні;

и) повторне покриття гумового ущільнення крейдовим розчином. 

Таблиця В.1 — Засоби контролювання для перевірки герметичності 
Назва приладу Загальна будова та принцип роботи Особливості вимірювання

1 2 3

Тягонапоромір 
у закритому 
металевому 
корпусі

На передній стінці корпуса передбачено два засклені 
отвори: один круглий — для рівня, другий продовгуватий —  
для рухомої шкали. Всередині приладу, крім рівня, 
змонтовано похилу трубку з невеликим скляним 
резервуаром, до якої перед вимірами заливають воду  
або спирт. Кінці трубки приєднано до штуцерів з накидними 
гайками

 

Диференціальний 
тягонапоромір 

Принцип роботи приладу засновано на вимірюванні 
величини пружної деформації мембранної коробки, що 
врівноважує дію надмірного тиску. Різниця тисків викликає 
переміщення мембрани, що приєднана до стрілки 
приладу системою важелів. У тягонапоромірі є пристрій 
(коректор нуля), що дозволяє установити стрілку в нульове 
положення. Під час вимірювання штуцер зі знаком плюс 
з’єднується шлангом з вивідною трубкою гумовою трубкою 

 

Похилий 
манометр

Прилад складається з похилої скляної трубки, закріпленої 
скобами на дерев’яній колодці. Нижній кінець трубки 
з’єднаний зі скляним резервуаром. Уздовж трубки 
закріплено рухому шкалу. Горизонтальність положення 
приладу фіксується рівнем. Шкали трубки мають 
градуювання, розраховані для заливання у похилі трубки 
спирту-ректифікату

У разі застосування  
у приладі води до результатів 
вимірів вноситься поправка 
на питому вагу спирту 
(величина показника приладу 
помножується на коефіцієнт,  
що дорівнює 1,25)

Універсальний 
манометр МПВО 
(підпоромір КГ)

Прилад являє собою дерев’яну колодку, на якій укріплено 
подвійну U-подібну манометричну трубку, рухому шкалу 
з поділками і рівень. Манометрична трубка заповнюється 
підфарбованою водою. За допомогою рівня прилад 
встановлюють у горизонтальне положення, після чого  
«0» рухомої шкали суміщається з рівнем рідини  
у верхній гілці, що з’єднується гумовою трубкою  
з введенням атмосферного тиску.
Відлік здійснюється по верхній трубці. Положення рідини  
у нижній трубці до уваги не береться

Щоб уникнути похибки  
у розрахунках, викликаної 
силою зчеплення води зі склом, 
потрібно, затиснувши гумову 
трубку пальцями, привести 
стовп рідини у рух і робити 
відлік після того, як стовп рідини 
установиться. 
У разі значних величин підпору 
прилад може бути застосовано 
як вертикальний манометр.  
У такому разі його підвішують  
у вертикальне положення
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ДОДАТОК Г 
(довідковий)

БІБЛІОГРАФІЯ
1 Кодекс цивільного захисту України 
2 Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»від 17.02.2011 № 3038-VI
3 Постанова Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 461 «Питання прийняття в експлуатацію 

закінчених будівництвом об’єктів»
4 Постанова Кабінету Міністрів України від 10.03.2017 № 138 «Деякі питання використання захисних 

споруд цивільного захисту» 
5 Постанова Кабінету Міністрів України від 12.04.2017 № 257 «Про затвердження порядку 

проведення обстеження прийнятих в експлуатацію об’єктів» 
6 Наказ Міністерства палива та енергетики України від 25.07.2006 № 258 «Про затвердження 

Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів». Зареєстровано в Міністерстві юстиції 
України 25.10.2006 за № 1143/13017

7 Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 09.07.2018 № 579 «Про затвердження вимог 
з питань використання та обліку фонду захисних споруд цивільного захисту», зареєстрований 
в Міністерстві юстиції України 30.07.2018 за № 879/32331

8 НПАОП 40.1-1.32-01 Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних 
установок, затверджені наказом Міністерства праці та соціальної політики від 21.06.2001 №272 

9 ПТЕ Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів, затверджені наказом Міністерства 
палива та енергетики України від 25.09.2006 № 258, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 
25.10.2006 за № 1143/13017

10 ДСанПІН 2.24-171-10 Державні санітарні норми та правила «Гігієнічні вимоги до води питної, 
призначеної для споживання людиною», затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я України 
від 12.05.2010 № 400, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 04.07.2010 за № 452/17747

11 НАПБ А.01.001-2014 Правила пожежної безпеки в Україні, затверджені наказом Міністерства 
внутрішніх справ України 30.12.2014 № 417, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 05.03.2015 
за № 252/26697

12 НАПБ Б.05.026-2015 Інструкція про порядок утримання, обліку та перевірки технічного стану 
джерел зовнішнього протипожежного водопостачання, затверджена наказом Міністерства внутрішніх  
справ України від 15.06.2015 № 696, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 05.07.2015 
за № 780/27225

13 ДБН А.3.1-9:2015 Захисні споруди цивільного захисту. Експлуатаційна придатність закінчених 
будівництвом об’єктів, затверджені наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства України від 30.12.2015 № 338

14 ДБН В.1.1-7:2016 Пожежна безпека об’єктів будівництва. Загальні вимоги, затверджені наказом 
Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 
31.10.2016 № 287

15 ДБН В.1.2-4-2019 Інженерно-технічні заходи цивільного захисту, затверджені наказом Міністерства 
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 26.03.2019 
№ 82 ДСК

16 ДБН В.1.2-7:2008 Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека
17 ДБН В.2.2-5 — 97 Будинки і споруди. Захисні споруди цивільного захисту, затверджені наказом 

Держкоммістобудування України від 08.07.1997 № 106 (зі зміною № 1, затвердженою наказом Мінбуду 
України від 24.03.2006 № 85; зі зміною № 2, затвердженою наказом Міністерства регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-комунального господарства України від 07.11.2011 № 7 ДСК; з додатком 1, 
затвердженим наказом Мінрегіону України від 07.11.2011 № 7 ДСК; зі зміною № 3, затвердженою наказом  
Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 
від 27.12.2017 № 342; зі зміною № 4, затвердженою наказом Міністерства регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-комунального господарства України від 26.03.2019 № 83 ДСК)
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18 ДБН В.2.5-23:2010 Проєктування електрообладнання об’єктів цивільного призначення, затверджені
наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
від 15.02.2010 № 64

19 ДБН В.2.5-56:2010 Системи протипожежного захисту, затверджені наказом Міністерства регіо-
нального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 13.11.2014 № 312

20 ДБН В.2.5-64:2012 Внутрішній водопровід та каналізація. Частина I. Проєктування. Частина II.
Будівництво, затверджені наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства України від 31.10.2012 № 553

21 ДБН В.2.5-67:2013 Опалення вентиляція та кондиціонування, затверджені наказами Міністерства
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 25.01.2013 № 24
та від 28.08.2013 № 410

22 ДСТУ 1.2:2015 Національна стандартизація. Правила проведення робіт з національної
стандартизації

23 ДСТУ 1.5:2015 Національна стандартизація. Правила розроблення, викладання та оформлення
нормативних документів

24 СОУ МНС 75.2-000113528-004:2010 Засоби очищення повітря захисних споруд цивільного
захисту (цивільної оборони) Класифікація й загальні технічні вимоги

25 ГОСТ Р 42.4.01-2014 Гражданская оборона. Защитные сооружения гражданской обороны.
Методы испытаний (Цивільна оборона. Захисні споруди цивільної оборони. Методи випробувань).
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Ключові слова: випробування, захисні споруди цивільного захисту (ЗСЦЗ); захисно-герметичні
пристрої (ЗГП); інженерно-технічні системи (ІТС); фільтри-поглиначі (ФП).
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